HASICSKY ZACHRANNY SBOR
MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE

70030 Ostrava - Zabieh, Vyskovicks 40

tizemni odbor Novy Jiin
741 1] Novy Ji¢in, Zborovsks 5

C. J-- HSOS -12056-2/2018 Novy Ji¢in 28.1.2019
Vyfizuje: Pavel Dvorsky Poéet listi: |

Tel.: 950 725 122 Pilohy:

E-mail: pavel.dvorsky@hzsmsk.cz PID: HZSTX00APENC

Technoprojekt a.s. < & 5 9//%}

Havli¢kovo nabfesi 38
702 00 Ostrava

Zavazné stanovisko dotéeného organu na vseku pozarni ochrany

Ndzev stavby: Rekonstrukce strechy zimniho stadionu v Novém Jiging
Misto stavby: parc. C. st. 1286, k.. Novy Ji¢in — Horni predmésti
Stavebnik ~ investor:  Mésto Novy Jicin, IC: 00298212

PiedloZeni dokumentace: dokumentace pro stavebni Fizeni, datum zpracovani 26.10.2018

Hasi¢sky zéchranny sbor Moravskoslezského kraje (déle jen ,,HZS MSK*) jako v&ené a mistné piisluiny
dotleny orgédn na Gseku poZarni ochrany dle ustanoveni § 26 odst. 2 pism. b} a ustanoveni § 31 odst, | pism.
b) zdkona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozd&jsich predpisti (dile jen ,zdkon o pozZarni
ochran&), posoudil vyge uvedenou dokumentaci, piedloZenou dne 27.12.2018. K této dokumentaci vydav4
v souladu s ustanovenini § 31 odst. 3 zdkona o poZarni ochrané a dale dle ustanoveni § 149 odst. 1 zakona &,
500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdéjsich predpist,

zavazné souhlasné Sstanovisko.

Odivodnéni
HZS MSK vychazel pii vydani zavazného stanoviska z t&chto podkladi:
* PoZirné bezpeénostni fesend (Ing. Lubomir Hradil, CKAIT | 100892, 26.12.2018).

Posouzenim piedloZené projektové dokumentace v rozsahu pozarmé bezpe&nosiniho fefenf dle ustanoveni §
46 odst. 1 vyhlasky &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu stitniho poZirniho
dozoru (vyhla¥ka o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky &. 221/2014 Sb., dosp&l HZS MSK k zavéru, Fe

v Ty

poZarné bezpe&nostni Feleni sphiuje obsahové nalezitosti dle ustanoveni § 41 vyhlaSky o poZérni prevenci. 7

nprap. Pavei Dvorsky
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Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostraveé
NA BELIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.12.2018 T . T
! Technoprojekt, a.s.
SPIS. ZNACKA: 8- KHSM68420/2018/NJ/HOK Ing. Kamila Jankd
CISLO JEDNACI: KHSM68420/2018/NI/HOK
VYRIZUJE: Ing. Jaromir Kol Havlitkovo ndbieZi 38
TEL.: 556 770 383 »
E-MAIL: jaromir.kostal@khsova.cz 702 00 Qgtfaha' f Q‘;lail je nedilnce song
Aodnat Tatstshéne Wadu i

' /?}zv/
- Passendorferova e

DATUM: 7.2.2019 T

ZAVAZNE STANOVISKO

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako mistné a vécné prisluiny
spravni Gfad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zékona & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
a o zmeéné nékterych souvisejicich zdkonl, ve znéni pozd&jiich pFedpistt (dale jen ,,zakon & 258/2000
Sb.%), jako dotéeny spravni ufad ve smyslu § 77 odst. 1 zdkona &. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 z4kona ¢.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), posoudila adost investora stavby
Mésta Novy Jicin, se sidlem: Masarykovo ndmésti 1, 741 01 Novy Jitin, zastoupeného na zékladé piné
moci ze dne 5.4.2018 spoletnosti Technoprojekt, a.s., se sidlem: Havlickovo ndbfe#i 38, 702 00 Ostrava,
IC: 27810054, o vydani zdvazného stanoviska k pro;ektove dokumentaci pro stavebni povoleni stavby
..Rekonstrukce stfechy zimniho stadionu v Novém Jiging*".

Po zhodnoceni souladu pfedloZenych podkladii s pozadavky piedpist v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidiem v Ostravé vydava v Fizeni podle § 149
odst.1 zdkona &. 500/2004 Sb. spravni fad, ve znéni pozd&jlich predpist, podle ustanoveni § 82 odst. 2
pism. 1) zékona €. 258/2000 Sb. toto zdvazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci ,,Rekonstrukce stfechy zimniho stadionu v Novém Jiging* jako podkladem
pro stavebni povolent

souhlasi,

V souladu s § 77 odst. 1 zdkona ¢.258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zdkona &.183/2006 Sb. se souhlas vaZe na
spinéni nasiedujici podminky:

1. Vrdmci zkuSebniho provozu stavby bude provedeno méfeni venkovniho hluku z celkového
provozu pfedmétné stavby (provoz staciondrnich zdroji hluku a hluk pii  konani
sportovni/kulturni akce s hudebni produkei) v nejbliZiim chrédngném venkovnim prostoru staveb
v denni, pfipadné no¢ni dob€ (v zévislosti na uvaZovanou provozni dobu), v ndvaznosti na obsah
a zavéry hlukové studie (Jif Sev&ik &. 190401100 leden 2019) a vystedky tohoto méfeni budou
predloZzeny na KHS.

Odiavodnéni:

Na zéklade Zadosti investora stavby Mésta Novy Ji¢in, se sidlem: Masarykovo namésti 1, 741 01 Novy
Ji¢in, zastoupeného na zdkladé plné moci ze dne 5.4.2018 spolenosti Technoprojekt, a.s., se sidlem:
Havlickovo nabtezi 38, 702 00 Ostrava, IC: 27810054, o vydéani zdvazného stanoviska k projektové
dokumentaci pro stavebnf povolent stavby .,Rekonstrukce stiechy zimniho stadionu v Novém Jiciné“ a na
zédkladé vyzvy (&.j. KHSMS02226/2019/NJ/HOK ze dne 15.1.2019) doplnéné dne 31.1.2019 o hlukovou
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studii hodnotici viiv hiuku z provozu stavajiciho objektu zimniho stadionu v Novém Jicing€ po realizaci
opravy stfechy objektu, v ramci které budou instalovdny technologie wvnitfntho ozvudeni
a vzduchotechniky odvlhéeni, posoudila Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem
v Ostravé jako dotleny spravni Gifad soulad predloZené projektové dokumentace s poZadavky pfedpist v
oblasti ochrany vefejného zdravi.

Projektova dokumentace je zpracovana za Ulelem rekonstrukce stfechy stavaiictho objektu zimniho
stadionu v Novém Jiding. Misto stavby se nachazl na pozemku parc.&. st. 1286 v k.4, Novy Ji¢in - Homni
Predmésti. Z technického hlediska se jedna o rekonstrukce nosné ocelové konstrukce stfechy a tim
souvisejici instalaci systému Fizeného vétrani s odvlh&ovani prostoru nad ledovou plochou, instalace
ozvudeni, osvétleni a zobrazovaci techniky. Su8ici jednotka je umist&na ve venkovnim prostoru na stfele
piistavku se socidlnim zazemim v severovychodni ¢asti objektu, kde se nachazeji i dali technologicka
zafizeni stadionu. Rozvody procesniho vzduchu (9000 m*/h) jsou vedeny v hale podél ledové plochy
v prostoru vaznikd stfeini konstrukce. Na pfivodni vétvi (jsou osazeny smérovatelné dyzy pro ofuk
konstrukci. V odvodni vétvi jsou osazeny potrubni vyistky s regulaci. Proud vzduchu z dyz ofukuje
exponované stie$ni konstrukce. V potrubich procesniho vzduchu jsou vsazeny buiikové tlumice hluku.
Okruh regeneraéniho vzduchu (1900 m*/h) je od okruhu procesniho vzduchu odd&len. Sani regeneraéniho
vzduchu je z venkovniho prostoru, vyfuk regeneraéniho vzduchu je zpét do venkovniho prostoru.
V regeneracnim okruhu je osazen elektricky ohfivat ohffvajici vzduch regeneratniho okruhu. Navrzeny
systém ozvuleni pokryva cely prostor haly z nékterého ze zdrojli signilu (bezdratové mikrofony,
pfehravace, prepazkové mikrofony) v celém frekvenénim pasmu pro dostateCnou srozumitelnost
a s dostatenym akustickym tlakem. Pro reprodukci zvuku jsou pouZivany reprosoustavy napojené pies
dvoukandlové zesilovafe. Tim bude zajifténo celoploiné rovnomérné pokryti tribun a herni plochy.
Reproboxy budou zavé$ené na stiedni konstrukei. Z divodu zlepdeni akustiky v hale budou do prostoru
pod stfechou zav&3eny akustické kazety rozméru 1000/600/50 mm 4 600mm v celkové plose 1740 m?,
Z interiéru bude zdpadni Stitovd stna opatfena akustickym st€novym obkladem 300/300/30 mm
v celkové plode 138m?. Systém ozvudeni zimniho stadionu, ktery bude slouZit pro hudebni reprodukee,
miuvené slovo pii komentovani sportovnich utkani, je rozdélen na tfi ¢asti. Ozvuéeni tribun, ozvudent
hraci plochy a ozvudeni VIP prostoru.

Soucdsti posuzovanych podkladd je hlukova studie (€.190401100, JiF Seveik, leden 2019), ktera
vyhodnocuje vliv hluku stavajiciho objektu zimniho stadionu v Novém Jidiné po realizaci opravy stfechy
objektu, v ramci které budou instalovany technologie vnitfniho ozvuéeni a vzduchotechniky odvlhéeni.
Vyhodnoceni je provedeno k limitim pro chranény venkovni prostor stavby dle § 12 nafizeni vlady
¢.272/2011 8b. o ochrané zdravi pited nepfiznivymi Gdinky hluku a vibraci.

Zdrojem hluku pro okeli stavby bude viastni hluk emitovany st€nami odvlhfovaci jednotky a hiuk
koncovych stupiil pfivodniho a odtahového potrubi. Hodnota hiuku emitovana obvodovym pla3tém
jednotky je dle méfeni vyrobee zafizeni Lpaim = 69 dB. Zpétnym piepodtem byl stanoven akusticky
vykon zafizeni a ve vypodetnim modelu jsou parametry viastniho télesa sk¥iné VZT jednotky nastaveny
jako viesmérovy plodny zdroj hluku o hlading akustickéhe vykonu Lwa = 77 dB (hluk emitovany
obvodovou konstrukci skiingé VZT jednotky). Pfivedni a odtahovd vétev VZT potrubi odvlhéovaci
jednotky budou opatfeny tlami¢i hluku, jenZ zajisti hladinu akustického tlaku | m od vyisténi potrubi
Lpatm = 65 dB. Vyusténi Zadného z potrubi nebude nasmérovéno k obytné zdstavbé, kterd se nachazi
podél ulice U Stadionu ve vzdélenosti 65 metri.

Z hlediska &ifeni hluku z ozvulovaci soustavy zimniho stadionu do venkovniho prostoru bude
rozhodujicim faktorem vzduchova neprizvucnost obvodového plasté respektive nové stropni konstrukee.
Po realizaci stavby jiZ stfecha nebude obsahovat sklonové protilehié svétliky, které byly z hlediska $ifeni
hluku do okoli nejslab3i €asti fasady.
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Pro potfeby vypocetniho modelu je uvaZovéno s vnitinim zdrojem hluku o hlading akustického vvkonu
Lwa = 85 dB, coZ je pfedpokladans akusticka energie dopadajici z vnitini strany objekiu na obvodovou
konstrukci haly zimniho stadionu. V ramci pfipravované stavby jsou navrZena opatieni pro zlepieni
vnitini akustiky objektu - instalace zavésnych a sténovych pohltivych prvki, které budou mit vliv na
Sifenf hluku i do venkovniho prostoru. Tyto prvky nejsou v hjukovém modelu zohlednény, vzhledem
k tomu, Ze nepokryvaji celou plochu nové stropni konstrukce a obvodovych stén.

Celkové vyhodnoceni difeni hiuku v komundlnim prostiedi je provedeno matematickym vypogetnim
modelem sestavenym v programu Hluk +. S ohledem na parametry vzduchové neprizvucnosti stavebni
konstrukce obvodového a stfeiniho pladte zimniho stadionu. hlukové parametry zafizeni systému VZT a
odvlhéovani a systému vnitiniho ozvuéent, byly vypodteny ekvivalentni hladiny hluku v nésledujicich
vypoctovych bodech: Rodinny diim na parc.C. 1323 (bod. ¢&. 1, 2), rodinny diim na parc. &. 1614 (bod. &.
3. 4), rodinny dim na parc. &. 1386 (bod. &. 5. 6) a rodinny diim na parc. &. 1640 (bod. &. 7, 8).

Vypoctené hodnoty akustického tlaku se v Jjednotlivich vypottovych bodech pohybuji v intervalu 27,8 -
34,6 dB. Dle vypoé&tenych hodnot existuje redlny predpoklad, Ze v chranéném venkovnim prostoru
nejblizsich objektt, nebude dochazet k pfekraCovéni hygienickych limiti 50/40 dB v denni/nodni dobé,
danych ustanovenim §12 Nafizeni viady & 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci. Nejvy3si vypottend ekvivalentni hladina akustického tlaku LAeq = 34,6 dB je viak na
hranici hodnoty hygienického limitu pro hluk s informa&nim charakterem pro no&ni dobu (35 dB pH
zapoCteni korekce na ,ténovou slozku® - § dB). Ze zavérd hlukové studie vyplyvé, Ze pfi provozu je
doporugeno nastaveni akustickych vykoni vnitintho ozvu€eni haly v navaznosti na &feni hluku u
nejbliz8ich objekt k bydleni v okoli stavby.

PiedloZena projektova dokumentace odpovidéd poZadavkiim zdkona ¢. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného
zdravi a o zmén& nékterych souvisejicich zakonti, ve znéni pozdé&jiich predpist, a souvisejicich piedpisi,
zejména nafizeni vlady & 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci.

Objektivni prokdzani dodrZeni hygienickych lmitdi hluku po realizaci shora popsané stavby a pfi jejim
provozu dle schvélenych podkladit véetné hlukové studie, je viak moZné pouze méfenim hiuku. Proto
k ovéfeni vstupnich predpokladi pouZitych pro konstrukei vypo&td v hlukové studii a ovéfeni vysledkid
téchto vypoltii resp. zaverd hlukové studie, se zietelem na mozny provoz stavby i v no&n{ dobé v relativni
blizkosti obyiné zistavby, je shora stanovena podminka &.1. M&feni hluku musi byt ve smysin § 32a
zékona €.258/2000 Sbh., ve znéni pozdéjSich pfedpisii, provedeno akreditovanou nebo autorizovanou
osobou.

Ing. Jaromir Kogral
vedouci odd&len{ hygieny obecné a komunalni
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé
Ozemnf pracovi§té Novy Jigin

Rozdélovnik:
1. adresdt - 3 listy (datovou zpravou)

2. KHS, UP N. Ji¢in (HOK) - 3 listy
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MESTSKY URAD NOVY 4N
Odbor Zivotniho prostredi
Masarykovo nam. 1, 741 01 Novy Jigin ten
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Ze dne: 27.12.2018 S Sure
Nase ¢.j.: OZP/87631/2018 Ak Passendorierova 7
Spis. znaéka: 8763172018
Vyfhuje: Ivana Bokova Haviickovo nébfesi 2728/38
Telefon: 556768265 702 060 OSTRAVA
Mobii:
E-mail; thokova@novyjicin-toewn.cz
Datum: 14.01.2019

Rekonstrukee stfechy zimniho stadionu v Novém jiting
- koordinované zdvazné stanovisko

Meéstsky Gfad Novy Jicin ve smyslu § 4, odst. 2 a odst. 7 73k, & 183/2006 Sb. o tzemnim Fizeni 3
stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znén| pozdéjdich pFedpisi a na zaklagé tddosti ze dne 27.12.2018
vydava

koordinované zavazné stanovisko

pro zamér Rekonstrukce stfechy zimniho stadiony v Novém Jifiné
na parc.C. 1286, 625/1 v k.t. Novy Jigin ~ Horni Pfedmést]

k dokumentaci Zpracované firmou: Technoprojekt, a.s., Ostrava
ze dne : 10/2018

pro téel : stavebni povoleni
pro Zadatele; Technoprojekt, a.s., Havli¢gkovo nabfeii 2728/38, 702 60 OSTRAVA

Ve veci byl zamér posouzen opravnénymi Ufednimi osobami v jednotlivych oblastech nasledovné:

1. Odpadové hospodaistyvi {referent vefejné spravy Mgr. Marta Kis§ovd)

Zévazna €ast:

Méstsky (fad Novy Ji¢in, odbor Fivotniho prostfedi (dale jen “méstsky \ifad”), jako vécné a mistné
pristudny spravni organ podle § 61 odst. 1 pism. ¢} zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich {obecni zFizeni),
ve znéni pozdéjsich pfedpist, § 11 odst. 1 zikona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjifch
predpisi {déle jen ~Spravni fad“}, § 79 odst. 4 a odst. 6 zékona €. 185/2001 5b., 0 edpadech a 0 zméné
nékterych daléich zékonli, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale ien ,zdkon o odpadech”} na zaklads
Zadosti ze dne 27. 12. 2018, o vydani zdvazného stanoviska ke stavebnimu povoleni, tj. k fizeni die
zékona & 183/2006 5b., o tdzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjdich predpisy
z hlediska nakladani s odpady pro dfely zaméruy JRekonstrukee stfechy zimniho stadionu v Novém
JiEing" umisténého na pozemku parc. €. 1286 a 625/1 v k. (. Novy Ji¢in ~ Horni Predmaésti (ddle té} jen
~28m&r”) vydava:

souhiasné 23vazné stanovisko.
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Uzaviené smlouvy ke shotoveni dila budou obsanovat ustanoveni, které se tyka povinnosti zhotovitele

k zajisténi nakladanis odpady dle platnych pravnich ptedpisd na Gseku odpadového hospodarstvi.

Odiivodnéni

Méstsky tfad obdriel uvedenou yadost o vydani zavazného stanoviska z hlediska naklddani s odpady
pro tely zdmeru v zdjmu Zadatele. Méstsky ufad pfi posuzovani predmétné iddosti postupoval
predeviim podie § 79 odst. 5 zakona o odpadech. Vydani Zadaného stanoviska pfedstavuje postup
spravniho organu podle E4sti Etvrté spravniho fadu.

Dle § 79 odst. 5 zdkona © odpadech posuzuje méstsky Ufad Zadost 2 hiediska ijejtho souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi z tohoto zdkona a provadécich pravnich pfedpisi. Toto stanoviske
nenahrazuje souhlasy vyddvané podie uvedeného zékona.

Na zakiade zadosti ze dne 27. 12. 2018, o vydani zdvazného stanoviska ke stavebnimu povoteni, tj.
k fizeni dle zakona €. 183/2006 $b., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjdich
predpist z hlediska nakladani s odpady pro dcely zaméru ,Rekonstrukee stiechy zimniho stadionu v
Novém Jiting” umisténého na pozemku parc. €. 1286 a 625/1 v k. U. Novy Jicin - Horni Pfedmésti,
vydal spravni organ toto stanovisko. Jednd se o zménu dokontené stavby — rekonstrukee strechy
zimniho stadionu. Nosna ocelova konstrukce stfechy je tvofena girlandovymi prihradovymi vazniky
s tahlem ve spodni fasti, vaznicemi a prvky zavétrovani. Girlandové vazniky maji rozpéti 48,0m a sklon
239 a 10%. Vyska uprostfed rozpéti je 5,6m. Vaznik je tvoien dvéma polovazniky s dolnim zakfivenym
pasem. Ve vrcholu jsou spojeny kloubové a ve spodni £asti jsou stazeny lanem {tdhlem). piihradova
vaznice se spodnim parabolickym pasem ma rozpéti 12,0m a vyiku 0,8m. Prvky zavitrovani jsou pfitné
a podéiné. Zajidtuji tvar stfechy a stabilitu hornich past vaznic. V rdmci rekonstrukee stfechy dojde
k upravé ocelové konstrukce. Bude zrusen motylkovy svétlik a doplnéna ocelové konstrukce v tomio
misté stfechy. Ocelové prvky budou ofistény a nové natfeny. V pripad@ potfeby budou zesileny.

K 3adosti byla doloZena projektové dokumentace, kdy naklddani s odpady je zde popsano, konkrétné v
g4sti: Hygienické poiadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi, zasady feseni
parametr( stavby — vitrani, vytapéni, osvétieni, sésobovani vodou, odpadd apod., a déle zasady Feleni
vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod. - odpady a &asti: Zasady organizace vystavby —
maximalni produkovana mnolstyi a druhy odpad( a emisi pt vystavbé, jejich likvidace.

Z predioZené dokumentace k zam&ru, méstsky Grad zjistil, Ze odpady vzniklé pfi predmétné stavebni
ginnosti budou Fadné separovany, vyuiivany, snetkodfovany a predavany opravnénym osobam.
7 hlediska naklddéni s odpady upozorfiujeme, e v piipadé dodavatelskych pracf je tfeba ve smilouvach
upravit, kdo bude puvodcem vznikajicich odpadi. Uskutefnénim zéméru pfi dodrieni zminéné
dokumentace nejsou ohrozeny zajmy chréngné zakonem o odpadech a jeho provadécimi predpisy.

2. Ochrana ovzdusi (referent vefejné spravy Bc. Josef Vaviin}

Zavaznd cast:

Méstsky ufad Novy Jicin, adbor sivotniho prostiedi, jako véené piislugng organ ochrany ovzdudi podle
ustanoveni §27 odst. 1 pism. f) zakona C. 201/2012 Sbh., 0 ochrand ovzdudi {dale jen ,zakon © achrand
ovzduii”} a jako mistné prisludny podle ustanoveni §11 zakona £.500/2004 Sb., spravni tad, ve néni
pozdéjsich predpisii (dale jen ,spravni Fad“) vydéava zavazné stanovisko & umisténi, provedeni a utivani
stavby staciondrniho zdroje neuvedeného v pfitoze & 2 kzakonu 0 ochrand ovzdudi. V pfedmétné stavbé
nebude podte pfedloiené dokumentace umistovan novy nevyjmenovany zdroj meéisfovani ovzdusi.
Odivodnéni:

Projektova dokumentace nefedl umisténi stacionarniho zdroje sneditfovani ovzdudi, proto zdejsi ifad
zdvazné stanovisko z hlediska ochrany ovzdusi nevydava,
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3. Ochrana zemédélského pidniho fondu {ZPF] (referent vefeiné sprévy Mgr. Magdaténa Kaldbova)
Zameér Fed rekonstrukci stfechy zimniho stadionu v Novém Jitiné na pozemcich parc. & 1284
{zastavénd plocha a nddvofi) a 625/1 (ostatn{ plocha) v k. 4. Nowy Jitin - Horni Predmést!,
Zavazna Cast :
Méstsky Grad Novy Jigin, odbor Fivotniho prostiedi, jako prislusny orgén zemedeélského phdniho fondy
podle § 61 odst. 1 pism. c)a § 66 zakona &, 128/2000 Sb., 0 obcich ve néni pozdéjiich pfedpiss, § 11
odst. 1 zdkona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (daie jen ,spravni ¥4d“} a die
§ 15 zak. ¢. 334/1992 s, O ochrané ZPF ve znénf pozdéjsich predpisi: (dale jen ,zdkon o ochrans ZPFY)
sdéluje dle § 154 spravniho fadu, po provéfeni podklads k Zadosti, porovnani s Uzemné analytickymi
podklady ORP Nowy Jigin a vvhodnoceni z hlediska 2ajmi chranénych zékonem 0 ochrané ZPF, je v
dané véci nevydava zavazné stanovisko,
Odlvodnéni :
Zdmérem nejsou dotéeny 28jmy chrénéné zdkonem o ochrané 2PF. Dotcené pozemky nejsou souddsti
zemédélskeho pddniho fondu.

4. Orgdn achrany pFirody (referent vefejné sprivy Ing. Hana Hilova)
Zévarna &ast:
Méstsky Gfad Novy Jig¢in, odbor Fvotniho prostfedi jako orgin ochrany pfirody vécné a mistné
prislusny podle § 77 odst. 1 pism. j} zdkona €& 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny {v platném
znéni, déle jen #Zakon”}), na zdkladé podané #adosti ze dne 20.12.2018, piedioZenych a doplnénych
podkladavych materialfi a po vyhodnoceni zdméru 7 hlediska zdjm{ ochrany pfirody a krajiny vydava
jako dotleny organ v souladu s § 4 odst. 2 pism, a} zakona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim plénovani a
stavebnim Fédu, ve znéni pozdejsich predpis( {stavebni zakon), a § 149 odst. 1 spravniho Fady ve
vztahu k ochrang krajinného razu ve smystu ustanoveni § 12 odst, 2 zékena

scuhlasné zdvazneé stanovisko,

Oddvodnéni:

Na zdkladé konfrontace pfipravovaného zameéru, kterym je rekonstrukce stfechy zimniho stadionu v
Novém Jitiné na pozemcich parc. {. 1286, 625/1 v k.u. Novy litin - Horni Pfedmésti, s podkiadovym:i
materidly, které jsou organu ochrany pfirody pro posouzeni véci k dispozici, a po wyhodnoceni viivy
zdmeéru na zajmy chrindné citovanym zikonem bylo zjisténo, e realizaci zdméru v zastavéném Uzemi
v souladu s predloZenym ndvrhem bude zménéna, nebude viak snitens (negativng ovlivnéna} pfirodni
@ estetickd hodnota krajinného razu jako dochovang pfirodni, kulturni a historické charakteristiky
danéha mista a oblasti.

uuuuuu

Orgén ochrany pfirody pfezkoumat prediofenou ¥adost ve smysiu ustanoveni zikona o ochrané pfirody
a krajiny, jejichy posuzovani zdej¥imy spravnimu orgdnu piislusi, pricem? dospél kzavéry, e
uskuteénénim zéméru nebudoy ohrofeny timto zékonem chrénéné vefejné zajmy. Protoge nebyly
shledény diivody branici vydani souhlasného zavazného stanoviska, lze 2amér z hlediska 28jmit ochrany

prirody a krajiny realizovat.

5. Stdtni sprava lest {referent vefejng spravy Bc. Josef Vaviin)

Zavazna gast :

Méstsky uFad Novy Ji€in, odbor Zivotninag prostfedi, jako organ statni spravy lest, vécné a mistna
pfislusny podle ustanoven §61 odst. 1) pism. ¢} zdkona & 128/2000 Sb., o obcich {obecni zafizeni) a
podie § 48 odst. 2 pism. ¢} zékona & 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné & doplnéni nékterych zdkond,
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v platném znéni shiedal, je predloiena dokumentace nefedi dotéeni pozemk( uréenych k plnéné funkei
lesa ani umisténi stavby do vzdalenosti 50m od okraje lesa.
Oddvodnéni:
Objekt nebude umistén na pozemcich uréenych k pinéni funkel lesa ani ve vzdalenosti 50m od okraje
lesa. Zajmy chranéné zakonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich nejsou timto zamérem dotfeny. Na zdkiadé
téchto skuteénosti nebude zdvazné stanovisko vydavano.

6. Organ statni pamdtkové péde (referent vefejné spravy Eva Siovatkova)

Zavaznd ¢ast:

Méstsky utad Novy liéin, odbor dzemniho planovani a stavebniho fadu, oddéleni stavebni ufad, jako
ptisludny organ statni pamétkové péte podle ustanoveni § 29 odst. 2 pism. b) zékona ¢.20/19875h., 0
statni pamatkové pédi, ve znéni pozd&jsich predpisl (ddle jen ,2akon o statni pamdtkové pédi”) a podle
ustanoveni § 10 a § 11 odst. 1 pism. b) zakona € 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen spravni Fad”} sdéluje, Ze vyée uvedenou stavbou nebudou dotéeny zajmy
pamatkové péle.

Oddvodnéni:

Organ statni pamatkové péte neni dotéenym organem, nebot prediofeny zdmér se nenachazi
v méstské pamatkové rezervaci, ani jejim ochranném pasmu a nejednd se o prace provadéné na
kulturni pamatce. Na sékladd téchto skute€nosti nebude sévazné stanovisko vydavano.
Zaroveh upozoriiujeme na skute&nost, e podle § 22 odst. 2 zdkona 0 statni pamdtkové pédi ma-li se
provadét stavebnf Cinnost na gzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pifpravy
stavby povinni tento 7amér ozndmit Archeologickému ustavu AV CR, Praha a umoinit jemu nebo
opravnéné organizaci provést na doteném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

7 hlediska zakona o statni pamdtkové péti lze zamér realizovat.

7. Vodoprayni fad (referent vefejné sprévy Margalkova farmila)
Zavama &ast:

Méstsky ufad Novy Jitin, odbor sivotniho prostiedi, jako vécné p¥istuiny vodopravni tfad podie § 104
odst. 2 pism. ¢} 2 § 106 odst. 1 z4kona &. 25472001 Sb., o vodach a o sméné nékterych zakont (vodni
zakon), ve znéni pozd@jsich pfedpist {dale jen "yodni zakon"), mistné pisludny podle § 11 zékona €.
500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich pfedpist {déle jen "spravni Fad"), a pfislusny podle § 61
odst. 1 pism. ¢} zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich (obecni z¥izeni), ve znéni pozdéjsich pEedpisd,
v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 zakona ¢, 500/2004 Sh., k tddosti ze dne 27.12.2018
vydava

souhlasné zavazné stanovisko
podle § 104 odst. 9 zékona & 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni, v souladu s ustanovenim § 4
odst. 7 zékona ¢. 183/2006 Sh. 0 Gzemnim Fizeni a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjiich predpish
ke stavbé

Rekonstrukce stfechy zimniho stadionu v Novém Jigind"
na pozemcich parc. . 12863 625/1 v k. 4. Novy Sigin — Horni predmeésti.

OdGvodnéni:

Dne 27.12.2018 podal Zadatel na MU Nowvy fifin, odbor 7p, Masarykovo ndmesti 1, Novy Ji¢in Zadost
o vydani koordinovaného savazného stanoviska. K Zadosti byla dolo¥ena projektova dokumentace pro
navrzeny zamér.

Rozsah stavby: Dokumnentace fesi rekonstrukci stfechy zimniho stadionu v Novém lJiéiné na
pozemcich parc. &. 1286 a 625/1 v k. (. Novy Ji¢in — Horni Predmésti, konkr, rekonstrukei stavajici
nosné ocelové konstrukee véetné statického posouzeni, navrh nového stietnihe pladté, navrhu
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akustickych opatten; a fizeného vétran a odvihdovani Prostory zimniho stadiony tak, aby bylo

zamezeno kondenzaci vodnich par na ocelové konstrukcei, navrh Osvétleni prostoruy s ledovou plochou,

Zpracovani PBRS a projektu EPS. Stavba neleZl v zéplavovém dzemi vodniho toku Grasmanka.
Odvodnovang plocha stfechy z{istane Zachovana, celkové vodohospodaFské feseny stavby se nemeén;.

Posouzeni vodopravniho dFady: Vodoprévn{ vfad pfezkoumal piedioZenoy Zadost 7z hledisek
uvedenych v Ustanovenich vodniho zdkona a Zjistil, Ze jejim uskutetnénim nebg vZivdnim nebudoy
ohroieny z3jmy chrangné zakonem & 254/72001 Sb., o voddch, vplatném znéni a souvisejicimi
zviastnimi predpisy nad miry citovaného zékona o vodéch. PFi pfezkoumani Zadosti a na zakladé
shroméidén?ch pravné vyznamnych skute¢nosti nebyly shledany diivody branict vydani kladného
zdvazného stanoviska,

Vodohospodarské zdjmy ve smyslu § 17 vodniho zékona vyie uvedenou stavboy nebudouy dotieny.

Z3VEr: Zamér Ize realizovat. ize pFedpokiédat, ie zémérem nedojde ke zhorien( Stavu vodniho ttvary a
nebude mit za nasledek nedosasen| dobrého stavu/potencidlu vod.

Pouéeni:
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Technoprojekt, a.s.

NASE ZNACKA VYRIZENO DNE
0101034658 20.12.2018

Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Rekonstrukce stiechy zimniho stadionu v Novém Jiciné

VaZeny zakaznikuy,

Na zakiadé Vasi Zadosti 0101034668 ze dne 20.12.2018 Vam zasilame sdéleni o existenci energetického
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném z&jmovém Gzemi.

Dovolujeme st Vas upozormit, 2e sdéleni nenahrazuje vyjadfeni provozovatele distribuéni soustavy k projektové
dokumentaci pro dzemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické energie nebo k
navy&eni rezervovaného piikonu a vykonu a s vyjimkou havarii ani souhlas s £innosti v ochranném pasmu.

Toto sdéleni je platné do 20.06.2019 a je jednim z podkladi pro zpracovani projektové dokumentace, pokud je
takova dokumentace zpracovavana.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném z&jmovém Gzemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuije energetické zafizeni typu:

sif NN sit VN sit VVN
Podzemni sif stiet stiet
Nadzemni sif
Stanice

Energetické zafizeni {mimo nadzemnich siti NN} je chran&no ochrannym pasmem podie § 46 zakona &.
458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakoni (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpistt. Pfiblizny pribéh tras energetickych zafizeni (v trase
kabelového vedeni miZe byt uloZzeno nékolik kabeltl} zasilame v pfiloze tohoto dopisu.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespoi 14 dni pfed zapocetim
zemnich praci pozadat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce cz o tzv. vytyeni trasy
energetického zafizeni. O vyty€eni lze poZadat pouze na zakladé vydaného sdéleni o existenci energetického
zafizeni, a to (mimo havaril} nejpozdéji 30 dni pifed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, nahlaste nam prosim tuto
skute€nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvazovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo trafostanic, popf.,
bude po vytyZeni zjidténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné pisemné pozadat
spolegnost CEZ Distribuce, a. 5., 0 souhlas s &innosti v ochranném pasmu {formulaf je k dispozici na
www.cezdistribuce.cz v &asti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Gdaje pro podani Vasi
Zadosti naleznete v zépati). Jestlize uvaZzovana akce vyvold potiebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi
n&kterych prvkl energetického zafizeni, je nutné véas spolednost CEZ Distribuce, a. s., pozadat o pfeloZku
zafizeni podie § 47 energetického zdkona.

Zaroveh Vas upozoriiujeme, Ze v zajmovém uzemi se mlze nachazet taktéZ energetické zafizeni, které neni v
majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.

EEZ Distribuce, 2. 5. Degin, Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 1C: 24729035, INC: CZ224729035 |
zapsana v obchodnim rejstfike vedeném u Krajského scudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce £z, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa; CEZ Distribuce, a. 5., Plzed, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00




V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni véetné jeho pfiloh obsahuje
skute¢nosti tvofici obchodni tajemstvi spoletnosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spoletnosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy$e uvedenych
divodd si Vas proto spolegnost CEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozomnit, 2e s poskytnutymi informacemi je
potfeba nakladat dle platnych pravnich pfedpisi, v opacném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Upravy. V teto souvislosti si Vas déle dovolujeme upozornit, Ze poZadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, &i jinym zplscbem postoupeny na jakoukoli tfeti osobu bez predchoziho
prokazatelného souhlasu spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuZity pouze
pro Gcel, pro ktery byly vyZadany.

S pozdravem
GEZ Distribuce, a. s.

Piilohy
?eééllir;kéDésc‘;lziéV-Podmok!y 1. Situaéni vykres z&jmového (zemi
PS% 405 02 2. Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych
pasmech energetickych zafizeni
IC: 24729035
SEZ Distribues, a5, Détin, Détin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 } 1C: 24729035, DIC; CZ24720035 |

zapsand v chehadnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 {
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |

zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. 5., Pize®t, Guidenerova 2577/19, PSC 326 00




PODMINKY PRO PROVADEN| CINNOSTI V OCHRANNYCH
PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elekirizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici

a zabezpeCovaci techniky je stanoveno v § 48, odst. (5}, Zak. & 458/2000 Sb., 4. zakona ¢ podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl {energeticky
zékon), ve znéni pozd&jdich pfedpist (dale jen "energeticky zakon™), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a {10) energetického zdkona
zakézano:

a) ziizovat bez souhasu viastnika t&chio zafizeni stavby &i umistovat konstrukee g jind podobna
zafizeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

¢) provadét éinnosti, kieré by mohly chrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadfovaly pfistup k t&mto zafizenim,
&) vysazovat trvaié porosty a pfejizdét vedeni t&zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje de ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8)

a {11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodriovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazateiné
seznamit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Vykopové prace do vzdatenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V ptipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru,

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 8133 Nawrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni viady €. 591/2008 Sb., blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kiizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, SN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislunému provozovateli distribuéni soustavy zahgjeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. PF potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodatednou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzédno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle

CSN SO 3864.

8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud

toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribugni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pii zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno krytf

proti mechanickému poskozent,

10. Bez pfedchoziho souhiasu je zakazano sniZovat nebo zvySovat vrstvu Zeminy nad kabelem.

11. KaZzdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt ckamzité nahlaSeno na
Kontakini bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin dennd, 7 dni v
tydnu.

12. Ukonteni stavby musi byt neprodlené ohladeno pfisiuinému provoznimu dtvaru.

13. Po dokoneni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhléSenim ochranného
pasma novych rozvodil, kieré jsou budovéany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrzent uvedenych podminek bude fedeno pfisludnym stavebnim dfadem nebo nahiaseno
Energetickemu regulatnimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni energetického
zakona spoéivajici v porudeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech die § 46 uvedeného
zakona.

www, cerdistribilce oz




PODMINKY PRO PROVADEN] CINNOSTI V OCHRANNYCH
PASMECH NADZEMNICH VEDEN]

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podie § 46, odst. (3), Zak. & 458/2000 Sb., tj. zakona

0 podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonli {energeticky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisl (déle jen "energeticky zékon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodie vedeni na oba jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vietné
- pro vedice bez izolace 7 metrd {resp. 10 metrl u zafizenl postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich priisekl, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metr(),
- pro vodide s izolaci zakladni 2 metry,
- pro zavesna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV vietné
- pro vodite bez izolace 12 metr(i {resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pra vodice s izolaci zakiadni 5 metrd

Poznamka: Nadzemnl vedenl nizkého napéti (do 1 kV} neni chranéno ochrannym pasmenm.
i éinnostech provadénych v jeho biizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podie § 46 odst. {8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukee a jind podobna
zafizenl, jakoZ | uskladiovat hoftavé a vybudné latky,

2. provadét bez souhiasu viastnika zemni price,

3. provadét Zinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zaFzeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provédét ginnosti, které by znemoZnovaly nebo pedstatné znesnadfiovaly plistup k t8mto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechdvat rlist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je treba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zéklads § 46, odst, (8)

a (11) energetickeho zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasiedujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predmety, prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym Sastem - vodiéim blize ne2 2 metry
(die CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vechny jejich
tasti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymrténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla naruSena stabilita podpé&mych
bodd - slouptt nebo stoZar(.

5. Je zakazano upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stoary
elektrického vedenl.

8. Dodavatel praci musi prokazateing seznamit sve pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni mozné dodrZet body &. 1 aZ 4, je moZné pozadat pFisludny provozni Gtvar
provozovatele distribudnl soustavy o daldi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika

s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky €. 50/1978 Sh., vypnutl a zajiSténi zafizeni, zaizolovani
Zivych tasti apod.). pokud nejsou tyto podminky jiZ soudasti jiného vyjadfeni ke konkrétni stavbé,
8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadani praci je nutné pozadat
minimainé 2 mésice pfed pozadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je moZné t&2
pozadat o zaizolovani &asti vedeni.

Pfipadne nedodrieni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim ufadem nebo
nahlaeno Energetickému regutadnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisiusného ustanoveni
energetického zakana, spodivajici v porudeni zakazu provadét Ginnosti v ochrannych pasmech dle § 46
uvedeného zakona,

www.cerzdistribuce.cr



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI V OCHRANNYCH
PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice ie stanoveno v § 46, odst. (6}, Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zékona
© podminkach podnikani a o vwkonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zména nékterych
zakond (energeticky zakon), ve znéni pozdejSich pfedpist (déle jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovne vzdéienosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétdim nez 52 kV v budovach 20 metrl od oploceni
nebo od vnéjdiho lice obvodového zdiva,

b) u stoZarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na drovef nizkého napéti 7 m od vnajsi hrany pGdorysu
stanice ve viech smérech,

C) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 82 kV
na uroven nizkého napéti 2 metry od vngj§iho plasté stanice ve véech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od cbestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice ie podle § 46 odst. (8) 3 (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhiasu viastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukee a jing podobna
zafizeni, jakoZ2 i uskladriovat hoflavé a vybudné [atky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provezu téchto zafizeni nebo
chrozit zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét Zinnosti, ktere by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly piistup k témto
zafizenim,

Pokud stavba nebo stavebni dinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizent na zaklade § 46, odst. (8)
a (11} energetického zakona,

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zak&zano provadét éinnost, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici éi podstatng
znesnadiujici jeji obsluhu a tdribu a to zejména:

5. provadét vykopove prace ohrozujici zatsténi podzemnich veden| vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti ef. stanice {viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skiadovat & umistovat pfedméty branici piistupu do elektrické stanice nebe k rozvadécam
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oplocent, které by znemoznilo obsluhu el stanice.

Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fegeno prisludnym stavebnim Gfadem nebo
nahlaseno Energetickému regutacnimu Ofady fako spravni delikt ve smysiu pfisludného ustanoveni
energetického zékona spotivajici v porugeni zakazy provadet innosti v ochrannych pasmech die § 46
uvedeného zakona.

www cezdistribuce.cr







Plati pouze se sdélenim &islo 0101034668,
Zakresiené polohy zafizeni v pffloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zajmového (i
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Neni-li zobrazena katastralni

mapa, zadejie Zadost znovu. Katastraini mapa je generovana prostfednictvim

LEGENDA

Podzamni vedeni NN do 1kV
e we o we Nadzemnd vedeni NN do kv
e Podzemni vedeni VN do 35 kv
L Nadzemni vedeni VN do 35 kv
CEEEEEE  Podzemni vedeni VVN 110xV
B BRE  Nadzemni vedeni VVN 110kV
~ NN pfivod odbératele

mrsmTw Cizi energetické vedeni

csssesce  ZEMOVE Lzemi

@ Stanice do 52 kV - stoZarova
@ Stanice go 52 kv - zdénd

Transformovna (nad 52 kV)
3 - Propihajici investice CEZ Distribuce

Stanice CEZ Distribuce ve vystavbé

© Zatizeni CEZ Distribuce ve vistavbé
EEIEEREEE  Hranice katastrainiho uzemi

externi WMS sluzby, jejiZ provoz nezajistuje spolednost CEZ Distribuce, a. s.

www. cezdistribuce.cz




Plati pouze se sdélenim &islo 0101034668.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situa&ni vykres - list 1

\j 1706

594/2

1286

Neni-ii zobrazena katastralni mapa, zadejte 24adost znovu. Katastraini mapa je generovana prostiadnictvim externi WMS
sluZby, iejiZz provez nezajistuje spoletnost CEZ Distribuce, a. s.

www. cezdistribuce.cz




Plati pouze se sdélenim &islo 0101034668,
Zakreslené polohy zafizeni v piiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 2
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Nenl-ii zobrazena katastralni mapa, zadeite Zadost znovu. Katastralni mapa je generovéna prostfednictvim externi WMS

sluzby, jejiZ provoz nezzjistuje spolednost CEZ Distribuce, a. s.

www.cerdisiribuce.cz




Plati pouze se sdélenim éisio 0101034668,
Zakreslené polohy zafizenf v piiloze jsou pouze informativni.

Situaénf vykres - list 3

katastr : Novy Jidin-Hornf Predmésti / 707431

597177

" "597/78

Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadejte Zadost znovu. Katastraini mapa je generovana prostfednictvim externi WMS
sluZby, Jejiz provoz nezafistuje spolednost CEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.oz



Plati pouze se sdélenim &isic 0101034668.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 4
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Neni-li zobrazena katastraini mapa, zadefte Zadost znovu. Katastraini mapa je generovana prostiednictvim externi WMS
sluzby, jejiz provoz nezaji§tuje spoletnost CEZ Distribuce, a. s.
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Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., k zadosti ev. Cislo 1101964808, vydané pro t&ely stavebni fizeni.

Nazev stavby: REKONSTRUKCE STRECHY ZIMNIHO STADIONU V NOVEM JICINE

Kat. tzemi: Novy Ji¢in-Horni Predmasti Parc.gislo viz. PD

Pfedlozené podkiady: Situace stavby, technicka zprava

CEZ Distribuce, a.s., souhiasi s vydanim stavebniho povoleni pro vyse uvedenou stavbu pii dodrzeni
nasledujicich pedminek:

- sdéleni DSO k zafizenl energetické spolegnosti &. 0101034668,

- zemnl préce budou provadény v ochranném pasmu (OP) stavajiciho podzemniho kabelového
vedent vysokého napéti (VN) zasadné rucné. Pied zapotetim stavby si zajisti zhotovitel u nasi
servisni organizace CEZ Distribuce —~ Qddéleni sitl, pracovidté - Novy Jigin, vytyGeni kabelového
vedeni v terénu. V pFipadé, Ze dojde odkryti kabelového vedenl, bude prizvan zastupce
spole¢nosti CEZ Distribuce - Oddaleni siti, pracovisié - Novy Jigin, ktery provede kontrolu
ulozeni vedent a dohodne se zhotovitelem dalgi postup. O tete kontrole bude proveden zaznam

do stavebniho deniku zholovitele.

- hioubka uloZeni stavajicihe kabelového veden! VN bude i po realizaci stavby zceta v soulady
s normot CSN 73 6005 a PNE 34 1050.

- prirealizaci stavby musi byt ve vztahu k zafizeni distribuini soustavy (DS) dodrzeny veskere
platne normy, pfedpisy a respekiovana veskera omezeni vyplyvajici z existence ochranného
pasma (OP) zafizeni distribudni soustavy (DS), zejména musi byt dodrzeny minimaini vodorovné
a svislé odstupoveé vzdalenosti die CSN 73 6005.

- pfed zapotetim price pozada zhotovitel nasi spoleénost, CEZ Distribuce, a.s. o vydéni
souhlasu s ginnosti v ochranném pasmu (OP}) zafizeni distribu&ni soustavy {DS).

Toto stanovisko ma platnost 1 rok od data vydani.

Poznamka: PFi dalsf korespondenci uvadgjte znatku podle zahlavi,

S pozdravem

DISTRIBUCE

CEZ bDistribuce, a. &.

Dégin - Décin V-Podmoldy
Taplické 874/8, PSEC 40502

Ing. Libor Socha e I50: 247 28 035 o7

vedoucl oddéleni spréavy energetického majetku - Sité Morava

Sz Distribuce, z. s. Korespondentni adresa: Pliet, Guldenerova 257719, PSC 326 00§ tel.: 800 850 860 e-mail:
info@cezdislribnce.cg,\ www.cezdistribuce.cz § 1C: 24729035, DIC: ©Z24725035 zapsand v obchodnim rejstiku vedeném

Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn, B 2145 Sidlo spoletnosti: Dédin, DeCin 1V-Podmokiy, Teplicka 874/8, PSC 405 02







GridServices Clen innogy

Technoprojekt, a.s.
Havlickovo nabie?i 2728/38
70200 Ostrava

nade znacka vyfizuje
5001845232 Jan Stoudek 14.01.201¢
Véc:

Rekonstrukce strechy zimniho stadionu v Novém Jji¢iné

Kd.-p.€: Novy Ji¢in-Horni Predmésti

Stavebnik: Mésto Novy Jigin , Masarykove nam. 1/1, 74101 Nowy Jigin

Ugel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+5P)

GasNet, s.r.0, jako provozovatel distribugni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s1.0,,

vyddva toto stanovisko:

V ZAIMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOIKY:

- NTL plynovody ocel DN 100, DN 200 a NTL plynovodni pfipojky

Na zdkladé pledioZené situace byl pfedan informaéni zakres, poskytnuty zékres je pouze orientaéni!

Pfi provadéni vyie uvedenych stavebnich Gprav objektu: nesmi dojit k omezeni pHistupu k plynarenskému zafizeni.
Pted zahdjenim stavby bude provedeno vytyeni PZ viz.odst 3, nasiedné b&hem stavby kontrola PZ viz odst.10.

P¥i soubéhu, kiiZzeni in. sitl poZadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702 04, zakon £.458/2000 Sb.,

pfipadné dalii pfedpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou,

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

Plyndrenské zafizeni musi byt zabezpeleno vhodnym zpisobem proti poskozeni. Pozadujeme respektovat pribéh
a ochranné pasmo plynarenského zaffzen,

Pli realizaci stavby je nutno dodriovat veikerd pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek (ochranné pasmo je souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plyn zafizeni
vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdélenosti 1,0 m na obé strany od piidorysu plyn. zafizeni -
dle Zdkona 458/2000 Sb.v platném znéni),

V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné pevné ani docasné stavby, provadéna skladka materidlu, vyikova
uprava terénu a pojizdéno tézkou technikou.

V ochranném pasmu plyndrenského zafizeni budou prace provadény vyhradné ruénim zpGsobem.

- Piipadnd budoudi Gprava povrchu terénu nad plyndrenskym zafizenim musi byt provedena tak, aby nedoslo ke
zmeéné hloubky uloZeni plynarenského zatizeni a povrch byl z rozebiratelného materialu (dlazba, betonovy asfait,
nearmovany beton v tloustce do 5 cm apod.).

V piipadé nutnosti provddéni terénnich Gprav pozemku nad plynovedem, musi byt pritkazné zjidténa hloubka
uloZeni stavajiciho plynovodu. Nasledné tpravy terénu musi byt provedeny tak, aby koneéns uloZeni plynovodu
bylo prokazatelné od 0,80 - 1,50m.

Dojde - i k docasnému snizeni kryti plyndrenského zafizeni, pfi realizaci poZadujeme chranit plynovody pred
mechanickym poskozenim pii pojizdéni betonovymi panely, popk, ocelovymi plechy o tioustce min. 3 em.
Upozorfiujeme, Ze provozovate! distribuéni soustavy ma praveo vstupovat a vjizdét na cizi nemovitosti v souvistosti
se zfizovanim a provozovanim distribucni soustavy a plynovednich pfipojek. Plyndrenské zakizeni musi ziistat volné
pfistupné z dlvodu inspekénich a kontrolnich éinnosti.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zasahu na stavajicim plynédrenském zafizeni PZ {pFeloika, odpojen,
Oprava, osazeni ochranne trubky, chranic¢ky apod.). Pripadny zasah na PZ musl byt Fe¥en samostatnym stanoviskem.
Kontaktni osoba pro prelozku (technik PPZ v piisluiné oblasti) viz kontakini systém: http://www.gasnet.cz/cs/
kontaktni-system/
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GridServices, s.r.o.

Plynarenska 459/t
Zabrdovice

602 GO Brno

T +420532221111

F +£20545578571

t infogoridservices.cz
I wavw.gridservices.cz
1 27935311

oI C227935311

Zapsén do obchodniha rejstilku:

Krajsky soud v Braé
oddil C, vioZka 57165

26.07.2007

Eankavni spaLel\E:
eskoslovenska obchodni banka,

5

as.
Cislo iftu: 17837923
Kéd banky: 0300




V rozsahu této stavby souhiasime s povolenim stavby die zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjiich pfedpist, Tento
solihlas plati pro dzemnf fizend, fizeni o Gzemnim souhtasuy, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
ziednodudené Gzemni fizeni, ohladenl, stavebni Fizeni, spoletné tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smiouvu o
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovanéhe inspektora,

V zéjmovém Uzemi se mohou nachazet plyndrenska zafizeni jinych viastnikl & spravc(, pfipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a viastnictvi,

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona £ 89/2012 Sb., obéanského zdkonikuy,
proveozovany jako zafizeni zviast nebezpedné a z tohoto ddvodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zdkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

NedodrZeni pedminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpish.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Uely tohoto stanoviska povazuji véechny &innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a €innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové éinnosti mohly ohrozit bezpednost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy plidy, vibrace, apod.).

2) Stavebni dinnosti je mozné realizovat pouze pii dodrieni podminek stancvenych v tomto stanovisku. Nebudou-i
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povaZovany dle § 68 zékona €.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich
piedpis za ¢innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. PH kazdé zméné projektu nebo stavby {zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) Pfed zahajenim stavebni &innosti bude provedeno vyty&eni trasy a pfesné ur€eni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vyty&eni trasy provede pFisluing provoznf oblast (formuld¥ a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka finka 800 11 33 55). Pi Zddosti uvede Zadatel nadi znacku (Eislo jednaci)
uvedenou v dvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urdeni uloZen(
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svilj ndklad. Bez vytyleni trasy a
pfesného urceni uloZeni plyndrenského zafizen a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynérenského zafizeni a plynovodnich piipojek povatujeme za zahdjeni stavebnd
éinnosti.

4) Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon £.458/2000 Sh. ve znéni pozdéisich predpis, piipadné dali
predpisy souviseiici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni €innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynérenského zaffzenl a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) PHi provadéni stavebni ¢innosti, vE. pfesného urdeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen udinit
takova opatfeni, aby nedosto k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez
pouZitl pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néafadi.

7} Cdkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni pfiposky budou v pribéhu nebo pfi pferuieni stavebni éinnosti Fadné
zabezpedeny proti jejich po3kozeni.

8} V piipadé pouiiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku} bude pfed zahdjenim stavebni {innosti provedeno
tplné obnaZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze
nebude tato podminka dodriena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v, izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10} Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zatizeni a ptynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisluiné provozni oblast
{formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznickd linka 800 11 33 55). Pii Zadosti
uvede Zadatel nasi znatku {gislo jednaci) uvedenou v dvodu tohoto stanoviska, Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén protokol, Bez provedené kontroly
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nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovedni pfipojky zasypany. V pipadé, e nebudou dodrZeny vyie uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o nepogkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontroini sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovedni pfipojky budou pred zasypem vykopu Fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazn félie 2uté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04,

12) Neprodieng po skonéeni stavebni ¢innosti budou Fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zatizent a plynovodnich ptipojek.

13) Poklopy uzdvér a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, ve. hlavnich uzavérd
plynu {HUP) na odbérmém plynovém zafizeni udrsovat stale piistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni
ginnosti,

14) Pfipadné zftzovdni stavenists, skladovani materidlC, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranmé
pasmo plyndrenského zaizeni a plynovodnich pripojek (neni-l ve stanovisku uvedeno jinak}.

15} Bude zachovana hioubka uloZen/ plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-H ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) PFi pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojt a mechanismi zabezpedit pFipadny pfejezd pfes plyndrenské
zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zaffzeni,

Plati pouze pro Gzemi vyznacené v piloze tohota stanoviska a to 24 mésicl ode dne jebo vydani.
V pFipadé dotéeni pozemku v majetku spoletnosti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smiuvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smiuvni vztahy
- pozemky a budovy plynérenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zakaznickeé lince 800 11 33 55.

Za spravnost a uplnost dokumentace predlozené s Zédosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje plipadna dal¥f stanoviska K jinym tastem stavby.

V pfipadé daldi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znatku - 5001845232 a daturn
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznickd linka 800 11 33 55.

/F-'"
- /g
N 7

GasNet, s.r.o.

zastoupena spolecnosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Jan Stoudek

Technik externich poZadavk(-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavkii-Morava
+420595142035

janstoudek@innogy.com

sl

Prilohy: Orientaéni zékres plynarenského zafizeni, Orientaéni zékres plynarenského zafizeni, Ovéfena piiloha
Zadatele
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CESKA TELEROMUNIATH] IRFRASTRLETURS K i'_

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spoleénosti Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s.
(.Vyjadreni“)

A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACE

spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
(,VSeobecné podminky ochrany SEK")

toto Vyjadfeni a Viecbecné podminky ochrany SEK je vydané die ustanoveni § 101 zakona & 127/2005 Sb.,
o elektronickych kemunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zékond, v piatném znéni {Zakon o
elektronickych komunikacich'), a dle ustanoveni § 161 zakona &. 183/2006 Sb., o (zemnim planovani a
stavebnim Fadu, v platném znéni {,Stavebni zakon"), a dle pfislugnych ustanoveni zékona &. 89/2012 Sb.,
obdanského zékoniku, v platném znéni {,Ob&ansky zakonik")

Cislo jednaci: 814571/18 Cislo zadosti: 0118 339 793 (,,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba") | Rekonstrukce stfechy zimniho stadionu v Novem JiZingé
Ddvod vydani Vyiadient (,Ddvod vyjadfeni'} | Stavebni fizeni
Zadatel Technoprojekt, a.s.
Stavebnik Mésto Novy Jiéin, Masarykovo nam. 1/1, Novy Jigin, 74101
Okres Novy Jitin
Zajmové tzemi| Obec Novy Jigin
Kat, izemi/ & parcely | Nowy Ji¢in-Horni Pfedmaésti
Platnost Vyjadfeni 31. 12. 2020 (,,Den konce platnosti Vyjadreni®}

Zadatel Zadosti urgil a vyznaéil Zajmové Gzemi, jakoZ i urgil Davod Vyjadfen.
Na zakladé ureni a vyznalenl Zajmového Uzemi Zadatelem a na zéklad& uréeni Dlvodu Vyjadieni
vydava spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujict Vyjadfeni:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,SEK®) spolenosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznaleném Zajmovém tzemi se vyskytuje SEK spoletnosti Ceska
telekomunikaéni infrastrukiura a.s.;

(I) Spoletnost Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto
Vyjadieni souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém dzemi
vyznaCeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené pfisludnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;

(1) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrZet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve
Véeobecnych podminkach ochrany SEK
« (Zadné specifické podminky nebyly uvedeny); a
{ii) Fidit se Veobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilinou sougéasti Vyjadieni;

Ceska felekemunikaind infrastruktora a.s., Glianska 268176, Praba 3. PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim resstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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CESKA TELEKOMUNIKACHT INFRASTRUKTURA

Cislo jednacl: 814571/18 Cislo zadosti: 0118 339 793

(V) Pro pfipad, 7e bude nezbyiné pfeloZeni SEK, zajisti vZdy takové pielozeni SEK jeji viastnik,
spolecnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pFekladku SEK je
dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku
SEK, a to na trovni stavajiciho technického regeni:

{V} Pro ucely pfelozeni SEK dle bodu (V) tohoto Vyjadieni je Stavebnik povinen uzaviit se
spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smiouvu o realizaci pfekladky SEK.

Vyjadfeni je platné pouze pro Zajmové Gzemi urdené a vyznatené Zadatelem, jakoZ i pro Davod
Vyjadfeni stanoveny a urgeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Vyjadreni, i) zmé&nou rozsahu Zajmového uzemi &
zménou Dlvodu Vyjadfeni uvedensho v Zadosti a/nebo ii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené V3eobecnymi podminkami ochrany SEK, to vie v zavislosti na tom, ktera ze skuteénosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadieni nastane nejdfive,

Spoletnost Ceska telekomunikaini infrastruktura a.s. vydanim tohoto Vyjadfeni poskytla Zadateli pro
Zadatelem uréené a vyznatené Zajmové Gzemi vedkeré informace o SEK dostupné spolegnosti Ceska
telekomunika¢ni infrastruktura a.s. ke dni podani Zadosti.

Ze strany spolecnosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. mie v nékterych pfipadech dochazet
ke zpracovéni Vasich osobnich Gdajil. Ke zpracovani Vasich osobnich Udajs dochazi vidy v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy. Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich Udajl spoleénosti

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. jsou dostupné na strance https /Awww.cetin.cz/zasady-
ochrany-gsobnich-udaju.

V pfipadé dotazl k Vyjadieni kontaktujte prosim asisten&ni linku 238 461 111.
Prilohami VyjadFeni jsou:
- VSeobecné podminky ochrany SEK

- Informace k vytyceni SEK ve viastnictvi spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

- Situacni vykres (obsahuje Zéjmové tizemi uréené a vyznacdené Zadatelem a vyfezy ucelové mapy
SEK)

Vyjadreni vydala spole&nost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 31. 12.2018.

Yol

Ceskd telekamunikaén! infrastruktura a5
Chlanska 2581/8

13000 Praha 3

I8 704084053

Ceska telekomunikaéni infrastraktuga 4.5, Olianska 268176, Praha 3. PSC 13000, Czech Republic, www cetincz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Mistského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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1.
)

ii)

CESHA TELERORUNIKACHKT INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 814571/18

Cislo zadosti: 0118 339 793

vEEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spoleénosti Ceska

telekomunikaéni infrastruktura a.s.

PLATNOST VEEOBECNYCH PODMINEK

Tyto Vieobecné | podminky ochrany sité eiektronickych komunikaci
(dale jen VPOSEK'} tvofi soutést Vyjadieni (jak je tento pojem
definovan nize v &lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadienim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Viyjadienl, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

NiZze uvedené terminy, jsoudi pouZity v téchto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maijl nasledujicl vyznam:

LCETIN" znamena Cesk4 telekomunikaéni infrastrukiura a.s. se sidlem

Oltanska 2681/6, Praha 3 PSC 130 00, ICO; 04084063, zapsana v

obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B

20623;

LLDen” je kalendaini den;

JKabelovod" podzemni zafizeni sestévajici se z télesa Kabelovodu a

kabelovych komor, stouZici k zatahovan( kabel a achrannych trubek;

,Obansky zdkonik® znamend zakon & 892012 Sb., oblansky

zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist;

LPOS” je zaméstnanec spole€nosti CETIN, pov&feny ochranou sité,

Karel Pombrovsky, tel.: 602 786 457, e-mail:

karel.dombrovsky@cetin.cz,

JPracovni den" znamena Den, ktery neni v Ceské republice dnem

pracovniho kiidu nebo statem uznanym svatkem,

JPricluéné poZadavky' znamend jakykoli a kaZdy pfisiudny pravni

pfedpis, v& technickych norem, nebo normativni préavnt akt vefejné

spravy & samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo

licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;

Prekladka” je stavba spolivajici ve zmén& {rasy vedeni SEK ve

viastnictvi CETIN nebo pfemisténi zafizeni SEK ve viastnictvi CETIN;

Siavebnik, ktery Plekladku vyvolal, je die ustanoveni § 104 odst. 17

Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoletnosti

CETIN veskeré naklady na nezbytné dpravy dotleného Useku SEK, a

to na Urovni stavajiciho technického fedent;

SEK" je sit elektronickych komunikact ve viastnictvi CETIN;

.Stavba“ je stavba a/nebo &innosti ve vztahu, k niZ bylo vydano

Vyjadieni, a je provadéna Stavebnikem a/mebo Zadatelem v souladu s

Prislusnymi poZadavky, povolend piisludnym spravnim rozhodnutim

vydanym dle Stavebntho zékona;

Stavebnik” je osoba takto oznatena ve Vyjadieni;

Stavebni zakon" je zaken & 183/2006 Sb., o tzemnim plénovéni a

stavebnim fadu;

Myjadient” je vyjadfeni o existenci sité elekironickych kemunikaci

vydané spofetnosti CETIN dne 31. 12. 2018 pod &.j 814571/18;

%Zéjmové uzemi' je Gzemi oznadené Zadalelem anebo Stavebnikem v
adosti;

JSituagni vykres" je wykres, ktery je gi‘ilohou Vyjadfeni a obsahuje

Zajmové Uzemi urlené a vyznafené Zadatelem v Zadosti a wyfezy

téelové mapy SEK;

£Zakon o elektronickych komunikacich” je zakon &. 127/2005 Sb., o

elekironickych komunikacich a o zméné& nékterych souvisejicich

zékont, ve znénf pozdéjsich pledpisd.

~Ladatel’ je osoba takio oznadena ve Vyjadieni,

Zadost" je Zadost, kierou Zadatel a/nebo Stavebnik poZadal CETIN o

vydani Vyiadfeni.

3.

0]

)

{ili)

v

v}

{vi)

U

(i)

(iii)

PLATNOST A UCINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platne a ufinné Dnem odeslani Vyjadieni na i)
adresu elekfronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v
Zadosti nebo i) adresu pro doruteni prostiednictvim  posStowni
pfepravy uvedenou Siavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA A/NEBO
ZADATELE

Stavebnik, Zadatel je vyslovnd srozumén s Hm, 2e SEK je velejné
prospéinym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
PHslugnymi poZadavky.

SEK je chréanéna ochrannym pasmem, jehoZ rozsah je stanoven (a)
ustanovenim § 102 Zékona ¢ elektronickych komunikacich afnebo (b)
pravnimi  pfedpisy U&nnymi pied Zakonem o elekfronickych
komunikacich, neni-ii Pfislunymi poZadavky stanoveno jinak,
Stavebnik, Zadatel nebo Jim povéfena tfetl osoba, Je povinen pfi
provadéni Stavby nebo jinych pracl, pfi odstraftiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se Prisludnymi poZadavky, sprdvnou praxi v
oboru stavebnictvi a technelogickymi postupy a je povinen ufinit
veskerd nezbytnd opatfen! vyZadovand PfisluSnymi poZadavky k
ochrané SEK pfed po3kozenim. Povinnosti die tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéZ ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmové
dzemi.

Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v Situadnim vykresu, kiery
je pfilchou Vyjadfeni a skutefnym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyteéného odkiadu, nejpozdéji Den néskedujici
po zjisténi takové skutefnosti, zjitény rozpor oznamit POS.
Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kaZdé
poskozenl &i kradeZ SEK bezodkladné, nejpozdéji Den nasledujici po
zjisténl takoveé skute€nosti, oznamit takovou skuteénost dohledovému
centru spole€nosti CETIN na telefonni Eislo +420 238 464 180,

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim pov&fena tfetfi osoba na
spoletnosti CETIN poZadovat, aby se jako U¢astnik spravntho fizeni,
pro jehoZ Ulely bylo tolo Vyjadien! vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim flzenf, je opravnén
kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PRIPRAVE STAVBY

Pii projektovani Stavby je Stavebnik povinen zajistil, aby projekiova
dokumentace Stavby (i) zohledfiovala vedkeré poZadavky na ochranu
SEK wyplyvajici z Pfisludnych poZadavkd, zejména ze Zakona o
elektronickych komunikacich a Stavebniho zékona, (i) respekiovala
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologické postupy a (il
umoziiovala, aby i po provedenl a umisténi Stavby die takové
projektové dokumentace byla spoleénost CETIN, jako viastnik SEK
schopna bez jakykoliv omezeni a pfekazek provozovat SEK, provadet
adrzbu a opravy SEK.

Nebude-it moZné projektovou dokumentack zajistit néktery, byt i jeden
Z poZadavkl dle piedchoztho odstavee (i) ainebo umisténi Stavby by
mohio zplsobit, Ze nebude napinén néktery, byt i jeden z poZadavkl
die pfedchoziho odstavee (i), vyvold Stavebnik Plekiadku.

Pfi projekiovani Stavby, ktera se nachézi nebo je u ni zamysleno, Ze
se bude nachazet v ochranném pasmu radiovych tras spoleénosti
CETIN a pfekratuje vySku 15 m nad zemskym povrchemn, a to vietné
dodasnych objektl zafizeni slavenisté (jefaby, konstrukce, atd) je
Stavebnik povinen pisemné kontaktovat POS za Glelem ziskdni
konkrétniho stanoviska a podminek k ochrang radiovych tras
spoleCnosti CETIN a pro uréenf, zda Stavba wvyvold Plekladku.
Ccehranné pasmo radiovych tras v 3ifi 50m je zakresleno do situaéniho
vykresu, kiery je soutésti tohoto Vyjadieni.

Ceska telekomunikadni infrastrukturs a.s., Oifanskd 268176, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsané v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1 04084063, DIC CZ04084063
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CESRA TELEKORUNKACH] IMERASTRUKTURA

Cislo jednaci: 814571/18

Cislo 2adosti: 0118 339 793

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKAC] spoleénosti Ceski
telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Pokud se v Zajmovém zemi nachazi podzemn! silové vedenl {NN} ve
viastnictvi spolegnosti CETIN, je Stavebnik povinen ve vztahu k
projektove dokumentaci zajistit totéZ, co je uvedeno pod pism (i)
tohoto &lanku 5, pfitemZ plati, e Stavebnik vyvold Plekladku v
pripadech uvedenych pod pism (i) toholo &danku 5.

Stavebnik je povinen pfi projekiovani Stavby, ktera je stavbou (a)
zafizenl silovych elekirickych siti (VN, VWN a 2VVN) anebo (b)
trak&nich vedeni, provést vypolet & posouzenl rusivych viiv na SEK,
zpracoval ochrannd opatfeni, to vie dle a v souladu s Prisludnymi
poZadavky. Stavebnik je povinen nejpozdéji thicet (30} Dnl pied
podanim Zadosti o wvydani pfisludného spravniho rozhodnuti k
umisiéni Stavby dle Stavebniho zikona pfedat POS wpodet &i
posouzent rulivych viivli na SEK a zpracovana ochranna opatfeni,
Jedi Stavba v soubghu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kFiZl, je
Stavebnlk povinen nejpozddji ke Dni, ke kterému zapotne se
zpracovanim projektové dokumentace ke Stavb&, oznamit POS a
projednat s POS (a) veSkeré pfipady, kdy trajektorie podvrtd a
protiakd budou vedeny ve vzdélenost mensi, nez je 1.5 m od
Kabelovodu & (b) jakékoliv wykopové prace, které budou nebo by
mohly byt vedeny v urovni & pod trovni Kabelovodu nebo kabelové
komeory.

Je-li Stavba umistdna nebo m4 byt umisténa v blizkosti Kabelovadu,
ve vzdalenosti mensl, neZ jsou 2 m nebo kiiZi-i Stavba Kabelovod ve
vzdalenosti mensi, neZ je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem,
je Stavebnik povinen pfedloZit POS k posouzeni zakresleni Stavby v
pfitnych fezech, pfitemZ do pfigného fezu je Stavebnfk rovnés
povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNIKA PRI PROVADENI STAVBY

Stavebnik je pfed zapadetim jakychkoliv zemnich pracl ve vztahu ke
Stavbé povinen wytydit trasu SEK na terénu dle Piisludnych
poZadavkil a dle Stavebniho zékona. S wyty&enou trasou SEK je
Stavebnik povinen seznamit viechny osoby, kleré budou anebo by
mohly zemnj prace ve vztahu ke Stavbeé provadst. V ptipadé porusent
této povinnosti bude Stavebnlk odpovédny spoletnosti CETIN za
naklady a 3kody, které porudenim této povinnosti spolecnosti CETIN
vzniknou a je povinen je spolegnosti CETIN uhradit,

P&t (5) Pracovnich dnl pfed zapoéetim jakychkoliv praci ve vziahu ke
Stavbé je Stavebnik povinen oznamit spolednosti CETIN, Ze zahajl
prace Ci &innosti ve vztahu ke Slavbg. Pisemné oznamenl dle
pfedchozf véty zagle Stavebnik na adresu elektronické podty POS a
bude obsahovat minimaing &isto jednacl Vyjadfeni a kontaktni udaje
Stavebnika,

Stavebnik je povinen zabezpedit a zajistit SEK proti mechanickému
podkozeni, a to zpravidia dotasnym umistdnim sitnignich betonovych
panel: nad kabelovou trasou SEK. Do doby, nef je zajiiténa a
zahezpedena ochrana SEK proli mechanickému poskozeni, neni
Stavebnik oprévnén piejizddt vozidly nebo stavebni mechanizacl
kabelovou frasu SEK. Pfi pfepravé vysokych ndkladi nebo pfi
projizdén( stroji, vozidly & mechanizacl pod nadzemnim vedenim SEK
je Stavebnik povinen provéfit, zda vy8ka nadzemnihe vedenf SEK je
dostatetnd a umoZfiuje spolehlivy a bezpedny zpiscb piepravy
nékladu &i prijezdu strojd, vozidel & mechanizace.

P provadéni zemnich praci v blizkostt SEK je Stavebnik povinen
postupovat tak, aby nedollo ke zmén& hioubky uloZeni nebo
prostorového uspofadani SEK. V mistech, kde SEK vystupuje ze
zemé do budovy, rozvadéde, na sloup apod, je Stavebnik povinen
vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnost, vykopové prace
v blizkosti sloupll nadzemniho veden! SEK je Stavebnik povinen
provadét v takové vzdalenosti od sloupu nadzemniho vedenf SEK,

W)

()

(vii)

{in

ktera je dostatetnd k lomu, aby nedo$ic nebo nemohlo dojit k
narudeni stability sloupu nadzemniho vedeni SEK. Stavebnik ie
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho Zinnosti nedo3lo bez souhlasu a
védomi spolednosti CETIN (a) ke zméné nivelety ferénu, a/nebo b k
vysadbd trvalych porostl, afmebo (c) ke zménd rozsahu a zméne
konstrukce zpevnénych ploch, Pokud dodle k odkryti SEK, je
Stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti nalesité zabezpedit
proti provésen!, podkozenl a odcizeni.

Zjisti-li Stavebnik kdykoliv b&hem provadéni praci ve vztahu ke Stavbé
jakykoliv rozpor mezi Gdaiji v projektové dokumentaci a skuteénosty, je
povinen bezodkiadné pferudit prace a ozndmit zjistény rozpor na
adresu elektronické podty POS, Stavebnik neni opravnén pokratovat
v pracich ve vztahu ke Stavbd do doby, ne? ziska pisemny souhlas
POS s pokradovanim pracl.

Stavebnik neni bez pfedchozihe pisemného souhlasu spole€nosti
CETIN opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor, jakkoliv
zakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doasng, vstupovat do
kabelovych komor, jakkoliv manipufovat s pfipadné odkrytymi prviy
SEK &i s jakymkoliv jingm zafizenim se SEK souvisejicim. Rovné? bez
pfedchozihe plsemného souhlasu spoletnostt CETIN nenl Stawr
oprévnén umistit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou sit tegh,. _.&
infrastruktury v podéiném smearu.

Byta-li v souladu s Vyjadfenim a t&mito VPOSEK odkryta SEK je
Stavebnik povinen i (3) Pracovni dny pfed zakiylim SEK pisemné
oznamit POS zakryti SEK & vyzvat ho ke kontrole pred zakrytim.
Oznameni Stavebnika dle pfedchozi véty musi obsahovat minimaing
predpokiadany Den zakryti, &islo jednaci Vyjadfeni a kontakini Udaje
Stavebnika, Stavebnik neni opravnén provést zakryti do doby, nez
zigka pisemny souhlas POS se zakrytim.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadfeni a VPOSEK se fidi éeskym pravem, zejména Obdanskym
zakonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem, VeSkeré spory z Vyjadfeni & VPOSEK vyplyvajici budou s
konednou platnosti feSeny u pisludného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem & pojmem ,plsemné" se pro tlely Vyjadreni a
VPOSEK rozumi pfedanf zprav jednim z {&chto zpsobi:

- v listinné podobé;

- e-mailovou zpravou se zarutenym elektronickym podpisem dle zak.
& 227/2000 Sb., ¢ elekironickém podpisu a o zZméng nékierych
dal8ich zakoni (zakon o elektronickém podpisu}, ve znénl pozd&idich
pledpisi;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnlk, Zadatet nebo jim povéfena teti osoba je potinaie Dnem
pievzeti Vyjadfenl povinen uZit informace a data uvedena ve
Vyjadren! pouze a vyhradn® k Ggelu, pro ktery mu byla tate
poskyinuta. Stavebnik, Zadatel nebe jim povéfens treti osoba neni
opravnén informace a data rozmnoZovat, rozditovat, pronajimat,
pljtovat & jinak umoznit jejich uZivan treti osobou bez predchoziho
pisemného souhlasu spolenosti CETIN,

Pro pfipad porudeni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povétené tfeti osoby, zaloZené Vyjadfenim /nebo témite VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel & jim povéfend tfeti osoba odpovidny za
veSkeré naklady a Skody, které spolednosti CETIN vzniknou
porulenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tieti
osoby.

Ceskd telekomunikadni infrastruktura a.s., Offanskd 268176, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnén rejstiiku Mistského souda v Praze, oddil B. viezka 20623, 1€ 04084063, DIC CZ04084063
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CESHA TELEROMURIKACKT INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 814571/18 Cislo zadosti: 0118 339 793

Informace k vytyéeni SEK

V ptipad€ pozadavku na vytyeni PVSEK spoletnosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. se, prosim,

obracejte na spolenosti uvedené niZe.

Cesk4 telekomunika&ni infrastruktura a.s. - stfedisko Morava sever

se sidlem:  Ol3anska 2681/6, Praha 3, PSC 13000

IC: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 2384621735 obsluZna doba po-pa 7 - 15 hod

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - stfedisko Morava sever

se sidlem:  Olanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000

1C: 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238462489 obsluZna doba po-pa 7- 15 hod

Vegacom, a.s. - vyhradni dodavatel spoleénosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura a.s.

se sidlem:  Pohranini 52/23, 703 00 Ostrava

1C: 25788680 DIC: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomir Vafecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurnikovd Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.0.

se sidlem: Dobra 543 Frydek-Mistek PSC 739 51

i 25863037 DIC: CZ25863037

kontakt:  Libor Kaperlik, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sidlem: Buginska 1733, 735 41 Petivald

IC: 25163558 DIC: CZ25163558

kontakt: Ing. Miroslav Zilik, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostravafgis-stavinvex.cz

Josef Matoufek
se sidtem:  Dwverni 766/27, Qstrava-Poruba, PSC: 708 00
& 75591961 DIC: 6404090748

kontakt: Josef Matousek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964(@sezmam.cz

KATES, spol.sr.o.

se sidlem: Diini 889, 735 35 Homi Sucha

1C: 47680954 DIC:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl. kates@seznam.cz

Milan Ko&vara

se sidlem:  Osvoboditelt 1200, 742 21 Kopfivnice

1C: 63341620 DIC:

kontakt: Milan Kotvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.
se sidlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
1c: 25355759 DIC: CZ25355759

Kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan kaletagdoptomont.cz

Ceska telekomunikatni infrastrukiura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnin rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ 04084063
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£ESKA TELEKDMUNIRASH] INFRASTRUKTURA

Cislo jednaci: 814571/18 , Cislo Zadosti: 0118 339 793

Rostislav Ralididk

se sidlem:  Karvind, Csharmady 2930/25, PSC 73301

& 70244090 DIC: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralididk, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani{@atias.cz

Sitel, spol. s r.0., oblast Ostrava

se sidlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zabteh

IC: 44797320 DIC: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnicky, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

Ceska telekomunikadni infrastrukivra a5, Oliansks 268176, Praha 3. PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obclodnim rejstitku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, 1C: 04084063, DI CZ04684063
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Severomoravské vodovody
a kanalizace QOstrava as.

£ 8,6 id, do roku
* Investujeme do kvality

@ a distoty vody pro Vas |
i pro pfirodu...

Severomoravské vodovody Technoprojekt, a.s.

@ kanalizace Ostrava a.s. Havlickovo nabresi 2728 / 38
se sidlem 28. fijna 1235/1869, 70200 O

Marianské Hory, 709 00 Ostrava 0 Ostrava

Znadka: 9773/V032810/2018/NO QOstrava, dne: 10.1.2019

Véc:  Rekonstrukce stfechy zimniho stadionu v Novem Jiciné, parc.¢. 1286, k.. Novy Jiéin-Horni
Predmeésti
Investor: Mésto Novy Jicin
Stanovisko k ohlaseni stavby, resp. pro stavebni povoleni

K existenci siti (ke stavebnimu zaméru) pro vySe uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne
17.04.2018 pod zn.: 8773/V010722/2018/AUTOMAT.

Popis stavby:
PfedloZena dokumentace Fedi rekonstrukei stfechy zimniho stadionu v Novém Ji€iné na pozemku

parc.&. 1286, k.0. Novy Ji¢in-Horni Pfedmésti. Jedna se o rekonstrukei stavajici nosné ocelové konstrukee,
stavbu nového stiedniho plasté, fefeni nového akustického opatfeni, véetng odvétrani a odvih&en! prostoru
zimniho stadionu pomeci odvih&ovaci jednotky, aby bylo zamezeno kondenzaci vodnich par na ocelové
konstrukci, nove osvétleni prostoru, muttimedialni LED kostky a multimediain{ LED obrazovky.

Odvlhéovaci jednotka bude dle PD umisténa ve venkovnim prostoru na stfede pfistavku haly,
kondenzat z vysouseného vzduchu bude vypoustén na stfechu a odtékat do destové kanalizace. Jedna se
o vysrazenou vzdusnou vihkost, tzn. &istou vodu.

Po proSetfeni vzajemné kolize konstatujeme, 2e néwrh umisténi zafizeni stavenisté mizZe
kolidovat se stavajicim zafizenim v majetku SmVakK Ostrava a.s., a to s kanalizaénimi stokami jednotné
kanalizace DN 600 B, DN 300 KAM - viz mapova pkloha.

Zakres dotéenych zafizeni v majetku SmVakK Ostrava a.s. je pouze orientadni, proto je povinnost!
investora — stavebnika ped zahdjenim praci pofadat o vyty@eni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. Vyty&eni
provede na zdkladé objednavky stfedisko kanalizagnich siti Novy Jiéin, tel. &.: 556 779 268. V pFipadé
nesplné&ni této povinnosti je investor — stavebnik povinen nahradit viastnikovi a provozovateli pfipadnou
Skodu zplsobenou na vodcohospodaiském zafizeni v dlsledku neprovedeného vytygeni.

RovnéZ wupozoriujeme na existenci stavajicich ptipojek, které nejsou v majetku, ani
v provozovani SmVaK Ostrava a.s. - tyto pFipojky nutno respektovat. Zakres t@chio pfipojek je pouze
orientaéni, za Ucelem ziskani informace o pfesné poloze téchto pfipojek (pfip. o jefich hloubce wloZeni)
nutno kontaktovat jejich viastnika.

S uvedenou stavbou souhlasime.

Podminky pro realizaci:
PHi provadéni praci, jimiz mohou byt dot€ena zafizeni v majetku SmVakK Ostrava a.s., je stavebnik

povinen ucinit veskera opatient tak, aby nedosio k poSkozeni tohoto zafizeni a spinit ndsledujici podminky:

= Pfed zahdjenim zemnich praci je stavebnik — investor povinen zabezpedit vytyCeni zafizeni,
s vytyEenim prokazatelné seznamit pracovniky, kiefi budou prace provadét (kontakty viz vyse).

» Zaiizeni slavenidté (stavebni buriky, skladky materidlu apod.} poZzadujeme situovat na zakladé vytygeni
mimo ochranné pasme zafizeni SmvVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zakona & 274/2001 Sb.
vplatném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Toto ochranné pasmo je
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsihe lice stény potrubi na kazdou stranu
- uvodovodnich a kanalizaénich fadd do priméru 500 mm véetné — 1.5 m,
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Znacka: 9773/V032810/2018/NC

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava as.

- U vodovodnich a kanalizaénich fadl nad prémeér 500 mm - 2,5 m,

- U vodovodnich Fad nebo kanalizaénich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce v&tsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vy&e uvedené vzdalenosti zvydujio 1,0 m
od vnéjiiho lice (hloubka Sachty €.1252 = 2,6 m, 6.1251 = 2,78 m, £.1250 = 3,26 m).

Po dobu provadéni praci budou piistupny kanalizaéni poklopy.

V rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizovany skiadky materialu, zeminy apod.

Zafizenim stavenidté poZadujeme respektovat stavajici vodovodni a kanalizaéni pfipojky k feSenému

objektu zejména odstupovou vzdélenost dle pfisludné CSN - CSN 75 5411 pro vodovodni piipojku a

CSN 75 6101 pro kanaliza&ni pfipojku.

Stavajici vodovodnd, resp. kanalizaéni pffpojka nesmi byt zastavéna a musi byt pfistupna pro piipadné

opravy.

Pfipadné poskozeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. bude neprodlené oznameno na poruchovou linku

SmVakK Ostrava a.s. s nepfetrZitou siuZbou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoraveks vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. Hlina 123511 68, Mariansié Hory,

799 00 Ostrava 38

Pfilohy:

Tel:

Qrientacni zakres zaffzeni v majetku, pfip. v provozovani Smvak Ostrava a.s.
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